
 
Выпар Ду250 

 

Fx, Н Fy, Н Fz, Н Mx, Н м My, Н м Mz, Н м p, МПа 

1959 1959 2719 194,5 194,5 1938 0,8 

 

Нижняя продувка котлов Ду50 

 

Fx, Н Fy, Н Fz, Н Mx, Н м My, Н м Mz, Н м p, МПа 

402,6 851,8 387,6 38,93 47,08 39,78 0,8 

  

 

 

 



 
 

 

Верхняя продувка котлов Ду25 

От водомерных стекол системы контроля уровня Ду25 

 

Fx, Н Fy, Н Fz, Н Mx, Н м My, Н м Mz, Н м p, МПа 

167,2 2060 166,7 14,09 14,08 14,1 0,8 

 

Охлаждающая вода Ду20 

 

Fx, Н Fy, Н Fz, Н Mx, Н м My, Н м Mz, Н м p, МПа 

165,7 1797 165,6 13,95 13,96 13,95 0,8 

 

Перелив Ду150 



 

 

Fx, Н Fy, Н Fz, Н Mx, Н м My, Н м Mz, Н м p, МПа 

2295 4025 3494 375,8 510,6 217,8 0,8 

 


